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енергоефективного будинку 
С. П. Шаповал, В. М. Желих, І. І. Венгрин, Х. Р. Козак, Р. Є. Кригуль 
Досліджено використання сонячної енергії як потенційного альтерна-
тивного джерела для забезпечення теплопостачанням енергоефективних 
будинків. Проведено попередній теоретичний аналіз енергетичних показни-
ків комбінованої системи теплопостачання за використання геліовікна як 
частини огородження енергоефективного будинку. З метою підвищення 
ефективності роботи досліджуваної установки відносно існуючих сонячних 
колекторів та покращення її в конструктивному аспекті, було розраховано 
стратифікацію теплоносія в баку-акумуляторі комбінованої системи теп-
лопостачання із геліовікном. 
Дослідження ефективності роботи експериментальної установки в сис-
темі для використання сонячної енергії проводили в режимі руху циркуляції 
та гравітації теплоносія за інтенсивності випромінювання імітатора соняч-




. Як теплоносій використовува-
ли воду. 
Проаналізовано зміну температури теплоносія в сонячному колекторі та 
в баку-акумуляторі запропонованої комбінованої системи сонячного теплопо-
стачання із геліовікном як частини зовнішнього захисту енергоефективного 
будинку.  
Встановлено, що температура теплоносія в режимі циркуляції досягала 
26,5 °С. Крім цього, наведено порівняльні натурні, лабораторні та теоретичні 
розрахунки усередненої температури теплоносія в баку-акумуляторі в режимі 
руху гравітації теплоносія за різних умов.  
Було розраховано коефіцієнт корисної дії експериментальної установки. 
Описано динаміку зміни коефіцієнта корисної дії системи сонячного теплопо-
стачання із геліовікном. У режимі руху циркуляції теплоносія за накопиченням 
теплової енергії в баку-акумуляторі, залежно від часу нагріву, ККД становив 
≈55 %. В режимі руху гравітації теплоносія було обраховано коефіцієнт кори-
сної дії лише конструкції геліовікна, що становив 53 % 
Ключові слова: геліовікно, сонячна енергетика, енергетичний баланс, ре-
жим гравітації/циркуляції, інтенсивність випромінювання 
1. Вступ
В ХХІ столітті суспільство має можливість встановлювати безліч різнома-
нітних систем теплопостачання та вентиляції, які дають змогу забезпечення оп-
тимальних мікрокліматичних умов в приміщенні. Однак їхня конструкція і без-
пека повинна відповідати стандартам, які є гарантом комфортного і екологічно-











Катастрофічні зміни клімату вимагають раціональних і виважених рішень 
людини стосовно навколишнього середовища та побуту. Наприклад, побудова-
ні будинки для тривалого терміну їхньої експлуатації вимагають покращення та 
модернізації в конструктивному і енергетичному напрямку. Або ж, удоскона-
лення застосування енергоефективних рішень на початкових етапах будівницт-
ва чи реконструкції з метою збереження клімату в перспективі та якісного жит-
тя майбутніх поколінь.  
Для спрощення розрахунку кількості споживання енергії будинку Європи 
розроблено класифікацію будівель відносно їхньої енергозалежності:  
– у спорудах/будівлях, що були збудовані до 1970-х років для опалення від 
різних видів палива визначено енергозалежність ≈300 кВт∙год/(м
2
∙рік);  
– у спорудах/будівлях, що були збудовані в період 1970–2000-х років для 








В Європі з 2002 року будівництво будинків для перебування людей з більш 
низьким стандартом не дозволяється.  
Визнаним знаком якості для нових і реконструйованих будівель низького 
споживання енергії є «Minergie» [1]. Ця марка підтримується Швейцарською 
Конфедерацією, швейцарськими кантонами та Князівством Ліхтенштейн. Мар-
ка «Minergie» зареєстрована в Швейцарії та в усьому світі і, таким чином, за-
хищена від неліцензійного використання. Бренд «Minergie» може використову-
ватися лише для будівель, послуг та компонентів, які фактично відповідають 
стандарту «Minergie». Запропоновані ними системи якості передбачені для но-
вих і відремонтованих будівель з низьким енергоспоживанням. 
Будинки низького енергоспоживання класифікують на 4 типи: 




2. Будівля 0 енергії – споживання енергії такими будинками має бути не 
більше 0 кВт∙год/(м
2
∙рік). Варто відзначити те, що архітектурно такі будинки 
можуть відповідати тому ж стандарту, що і пасивний будинок, однак інженерно 
вони мають бути обладнані таким чином, щоб споживати виключно тільки ту 
енергію, яку самі будуть генерувати [2]. 
3. Будівля низького споживання енергії має на практиці використовувати 
активні і пасивні сонячні конструкції, будівельні методи і компоненти для зни-
ження енергозатрат [3]. 
4. Будівля плюс енергії – це будівля такого типу, яка за допомогою енерго-
зберігаючого обладнання (сонячних батарей, колекторів, теплових насосів, ре-
куператорів, ґрунтових теплообмінників та ін.) виробляла б більше енергії, ніж 
сама б споживала [2]. 
Таким чином, будинок плюс енергії є менш енергетично-залежною спору-
дою, ніж будівля нульової енергії та пасивні будинки [4]. 
Різні інформаційні джерела виділяють декілька визначень терміну «пасив-








це споруда, основною особливістю якої є низьке енергоспоживання ≈ на 10 % 
від питомої енергії, що споживає будинок на одиницю об'єму, який споживає 
більшість сучасних будівель. 
Іншим, але не менш важливим визначенням пасивного будинку є те, що це 
будівельний стандарт. Тобто такий будинок має бути гранично енергоефектив-
ним, створювати комфортні умови проживання та мати характеристики еконо-
мічно-привабливого будівництва [5]. 
Зазначають, що пасивний будинок – це будівля, в якій можливо досягти 
комфортного мікроклімату: взимку – без окремої системи опалення (або вико-
ристовуючи малопотужну компактну систему опалення), влітку – без системи 
кондиціонування [6, 7]. 
Варто звернути увагу, що стримуючим фактором будівництва «енергоефе-
ктивних будинків» є висока вартість їхнього будівництва в Україні. «Енергое-
фективні будинки» є приблизно на 8–10 % дорожчі від вартості звичайних бу-
динків. Також, до уваги треба взяти не тільки вартість житла, але й вартість йо-
го подальшої експлуатації. Витрати по експлуатації «енергоефективного буди-
нку» в рази менше витрат на звичайне житло, крім цього варто врахувати пос-
тійне зростання цін на газ, воду та електроенергію, а як наслідок на житлово-
комунальні послуги загалом [8]. 
Як наслідок, нетрадиційна (відновлювана) енергетика набуває щорік біль-
шої популярності на фоні гострої проблеми зменшення рівня деяких природніх 
ресурсів. 
Застосування/наукові основи сонячної енергії в будівництві описано в пра-
ці [9]. Крім цього, робота містить практичні поради/рекомендації в застосуванні 
сонячної енергії в енергоефективних будівлях. 
Достатньо дієвим методом обігрівання приміщень пасивної будівлі є за-
стосування повітряних сонячних систем опалення з фазоперехідним акумуля-
тором теплоти на основі глауберової солі [10]. Такі системи можуть бути вико-
ристані як для додаткового, так і повноцінного обігріву, а тепловий акумулятор 
дозволяє підтримувати необхідну температуру повітря в приміщенні в період 
хмарності чи вночі. 
Фундаментальним питанням використання таких систем залишається еко-
логічний та економічний аспекти. Перспективним рішенням є застосування 
комбінованої системи сонячного теплопостачання із геліовікном як частини 
огородження енергоефективного будинку. Ця система може бути використана 
додатковим джерелом тепла для теплогазопостачання та вентиляції в будинку.  
Тематика вищенаведених літературних джерелах підтверджує актуальність 
та багатогранність такого напрямку досліджень як «енергоефективне/пасивне 
будівництво». 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Сонячна енергія широко визнана як один з найважливіших відновлюваних 
джерел енергії завдяки рівномірному розподілу, безпеці та служінню як джерела 











швидко зростає, і зараз вона широко використовується у всьому світі для забез-
печення мікроклімату приміщень та комфортних умов існування людини [11].  
В роботі [12] здійснено порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної 
енергетики у провідних країнах світу. Представлено дані, що найвищі показни-
ки використання сонячної енергії зафіксовано в Європі, а саме в Іспанії, завдяки 
теплому клімату і становить 31,4 %, для України це значення дорівнює 12,3 %. 
Крім того, обґрунтовано доцільність створення великих сонячних електростан-
цій в регіонах з високою сонячною активністю, а для помірного клімату – неве-
ликих об’єктів.  
Одним з найпопулярніших пристроїв для перетворення сонячної енергії в 
теплову є плоский сонячний колектор, який має ряд таких переваг, як надій-
ність, простота та відносно невисока вартість конструкції, тривалий термін екс-
плуатації. Проте при їх конструюванні виникає складне завдання, а саме підви-
щення ефективності роботи в періоди з низьким потенціалом сонячного випро-
мінювання і в холодний період року [13, 14].  
На думку авторів [15], ефективність запропонованої повітряної системи 
нагріву, а саме частка сонячним нагрівом, становить 63 %. Для опалення дося-
гається 34 кВт·год/м
2
 з площею сонячних колекторів 1/6 площі будівлі та при-
хованої теплоти зберігання теплової енергії зі зміною фази матеріалів масою 25 
кг/м
2
 загальної площі будівлі. Однак дані дослідження спрямовані на систему 
сонячного теплопостачання з повітряним теплоносієм, а не рідинним. 
Автори праці [16] навели схему регулювання роботи та стратегію управ-
ління сонячною системою опалення з сезонним сховищем тепла для басейну 
(SHS-SWPHS). Методологія досліджень спрямована на відповідність джерела 
нагріву до споживчого навантаження. У порівнянні з традиційною системою 
теплопостачання, температура зберігання тепла постійно зменшується протя-
гом опалювального періоду. Дослідження в першу чергу запропонувало допо-
міжні режими нагріву теплового насоса непрямого нагрівання, прямого нагрі-
вання та джерела води в залежності від різних температурних рівнів. Крім вище 
описаного, представлено можливість використання корисної площі басейну для 
нагріву від сонячної енергії. Тобто, автори пропонують покращену схему регу-
лювання роботи та використання корисної площі, в даному випадку – басейну, 
однак не корисної площі будівлі. 
В роботі [17] розглядається нове рішення пристрою, що використовує соня-
чну енергію в системах опалення – геліоколектор-енергоактивне огородження. 
Цей пристрій призначений для збільшення коефіцієнта використання сонячної 
енергії та збільшення теплового опору базового захисту споруди. Основним за-
вданням такого огородження є зменшення теплових втрат пристроєм при одно-
часному збільшенні технологічності його виробництва та простоти монтажу. 
Кожна запропонована конструкція має свої переваги та недоліки залежно 
від гідравлічної характеристики системи, однак в дослідженнях не наведені ні 
теоретичні, ні експериментальні дані щодо стану теплоносія (температури і т.д.) 
в акумулюючій ємності. В зв’язку із цим для підвищення ефективності існую-
чих сонячних установок необхідно проаналізувати можливі проблемні зони за-









проблеми в ефективному зберіганні і використанні отриманої теплоти від соня-
чного колектора.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою роботи є обґрунтувати можливості використання сонячної енергії 
як альтернативного джерела без передачі енергії на значну відстань, тобто в 
безпосередній близькості до споживача. 
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання: 
– змоделювати стратифікацію теплоносія в баку-акумуляторі запропонова-
ної експериментальної системи сонячного теплопостачання із геліовікном; 
– проаналізувати основні параметри роботи експериментальної установки 
геліозахисту як частини енергоефективного будинку;  
– порівняти зміну температури теплоносія за теоретичних розрахунків від-
носно даних лабораторних та натурних досліджень геліовікна.  
 
4. Матеріали та методи досліджень 
4. 1. Методи визначення енергетичних показників комбінованої систе-
ми теплопостачання із використанням геліозахисту 
Методика виявлення проблемних зон і резервів підвищення енергоефекти-
вності установки складається з трьох наступних етапів:  
– збирання вихідних даних;  
– зняття показників приладів обліку енергії;  
– опрацювання даних [18].  
Згідно стандарту ДСТУ Б EN 15251:2011, існує два основні типи методик 
розрахунку енергоспоживання на опалення та охолодження [19]: 
– квазістаціонарні методи, за якими тепловий баланс розраховують протя-
гом досить тривалого часу (зазвичай один місяць чи цілий сезон), що дозволяє 
прийняти до уваги динамічні ефекти за емпірично визначеним коефіцієнтом 
використання надходжень та/або втрат; 
– динамічні методи, за якими тепловий баланс розраховують за короткот-
ривалими часовими періодами (як правило одна година). Однак, беруть беручи 
до уваги обсяг тепла, що акумулюється або вивільняється залежно від масиву 
будинку. 
Автори статті [20] вважають, що найбільш прийнятним для України є ре-
комендація щодо застосування квазістаціонарного місячного методу за спро-
щеного підходу розрахунку енергетичної ефективності для всіх типів будинків. 
В ДСТУ Б EN ISO 13790 запропоновано три інші типи методу: 
– повністю визначений місячний квазістаціонарний розрахунковий метод 
(де враховано сезонний метод); 
– повністю визначений спрощений динамічний погодинний розрахунковий 
метод; 












В зв’язку із цим впровадження ефективних і конструктивно простих сис-
тем сонячного теплопостачання в енергоефективні будинки залишається актуа-
льним і до кінця не вивченим питанням. 
Енергетичний баланс системи сонячного теплопостачання можна записати 
у вигляді формули (1): 
 
  ,TQ L E U                        (1) 
 
де QT – місячна теплопродуктивність сонячної установки; L – сума місячних 
навантажень опалення і гарячого водопостачання; E – загальна кількість 
електроенергії отриманої протягом місяця від дублюючого джерела; ΔU – зміна 
кількості енергії в акумулюючій установці. 
Враховуючи розміри акумуляторів які зазвичай застосовуються в системах 
сонячного теплопостачання де різниця ΔU мала в порівнянні з QT, L і E та може 
бути прийнятою рівною нулю. Тоді рівняння (1) можна записати в вигляді: 
 
( ) / / ,Tf L E L Q L             (2) 
 
де f – частина повного місячного теплового навантаження, яке забезпечується за 
рахунок сонячної енергії.  
Безпосередньо рівняння (2) не можна використовувати для розрахунку f, 
оскільки величина QT являє собою важку функцію спадаючого випромінювання, 
температури навколишнього середовища і теплових навантажень. Проте розгляд 
параметрів, від яких залежить QT, дозволяє припустити, що коефіцієнт 
заміщення f емпірично можна зв'язати з двома безрозмірними комплексами (3) 
та (4): 
 
' ( ) / ,aR L refX AF U T T t L            (3) 
 
' ( ) / ,TRY AF H N L            (4) 
 
де A – площа сонячного колектора, м
2
; FˈR – ефективний коефіцієнт відводу 
тепла, що враховує теплообмінник; UL – повний коефіцієнт теплових втрат 
колектора, Вт/(м
2
·°С); Δt – число секунд за місяць; Tɤef – базова температура, 
прийнята 100 °С; T̅α – середня за місяць температура зовнішнього повітря, °С; L 
– повне теплове навантаження за місяць, Дж; H̅T – середній денний прихід 
сумарної сонячної радіації на похилу поверхню колектора за місяць, Дж/м
2
; N – 
число днів на місяць; τ̅α – середня приведена поглинаюча здатність за місяць. 
Безрозмірні комплекси X і Y мають фізичне спрямування:  
X – місячні теплові втрати колектора за умов базової температури по 
відношенню до повного місячного теплового навантаження; 
Y – кількість енергії, яка поглинається пластиною колектора протягом 







Для зручності розрахунків вирази X і Y можна переписати в зміненому 
вигляді (5) та (6). 
 
'( / )(  ) ( / ),R L R R refX F U F F T T t A L          (5) 
 
'( ) ( / )[( ) / ( ) ] ( / ).TR n R R nY F F F H N A L         (6) 
 
Величини FRUL і FR(τα)n визначаються за результатами випробувань 
колектора. Значення Tα відомі для різних географічних пунктів. Величина H̅T 
визначається по значеннях H̅ і R̅ за допомогою співвідношень та таблиць. 
Площа колектора A задається в процесі розрахунків. Таким чином, всі величини 
в останніх двох формулах можна визначити, якщо відомі вихідні дані. 
 
4. 2. Теоретичний аналіз стратифікації теплоносія в баку-акумуляторі 
як частини системи сонячного теплопостачання із геліовікном 
Водяні баки-акумулятори можуть працювати при значному степені стра-
тифікації, за умов неоднакової температури теплоносія по висоті баку. При 
цьому можна описати математичну модель реальної ситуації, яка виникає за 
умов, що вода, яка надходить в бак, має малу швидкість і займає власний рівень 
враховуючи її густину. 
Для двосекційного баку баланси енергії можна записати наступним чином: 
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В результаті чисельного моделювання отримано розподіл температур, на-
ведений на рис. 1. Зокрема, температура, яка була досягнута в верхньому шарі 















Рис. 1. Розподіл температур в двосекційному баку-акумуляторі протягом доби 
 
Для трисекційного баку баланси енергії можна записати наступним чином: 
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В результаті чисельного моделювання отримано розподіл температур, на-












Рис. 2. Розподіл температур в три-секційному баку-акумуляторі протягом доби 
 
Для дев’яти-секційного баку баланси енергії можна записати наступним 
чином: 
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В результаті чисельного моделювання отримано розподіл температур в ба-









досягає значення більше 50 °С, тоді як в нижньому становить 27 °С. Це дає мо-
жливість обумовлювати важливість врахування стратифікації теплоносія в за-




Рис. 3. Розподіл температур в дев’яти-секційному баку-акумуляторі протягом 
доби 
 
Варто звернути увагу, що аналізуючи результати змодельованих розрахун-
ків температури було встановлено, що в першому шарі бака-акумулятора тем-
пература досягає значення більше 50 °С, тобто температури, достатньої для ни-
зькопотенційного джерела теплоти. Це дає змогу, також, стверджувати про не-
обхідність кращої ізоляції зберігаючої ємності в шарі, який ближчий до трубо-
проводу з подаючим (гарячим) теплоносієм. Ці відомості повинні бути врахо-
вані в дослідній експериментальній установці, з метою енергоощадливості. 
 
4. 3. Принципова схема експериментальної установки геліозахисту 
Принципова схема системи сонячного теплопостачання із геліовікном в 
якості геліозахисту як частини енергоефективного будинку зображена на рис. 4. 
В експериментальній установці системи сонячного теплопостачання із геліові-
кном для зменшення тепловтрат було утеплено всі трубопроводи та бак-
акумулятор.  
Відповідно до методики і плану досліджень перед початком дослідів скла-
дали робочий журнал, в якому реєстрували отримані показники. Витрату теп-
лоносія вимірювали витратомірами та ротаметром типу РМ-0,016Ж, які були 
встановлені на зворотній лінії руху охолодженого теплоносія перед входом в 
сонячний колектор. Перед проведенням експериментів ротаметр попередньо 
тарували об'ємним методом. Експериментальні дослідження проводили засто-
совуючи гіпотетичні припущення та спрощення.  
Було обрано наступні умови: густина теплового потоку прийнята однако-











відбитої сонячної енергії від навколишніх предметів не враховувався; прийнято 
довірчу ймовірність результатів експерименту α=0,95.  
Додатковим робочим моментом був контроль за тим, щоб на проведення 
експерименту не впливали інші фактори (сонячна енергія через вікно, гладкі 




Рис. 4. Схема експериментальної установки системи сонячного теплопостачан-
ня із геліовікном 
 
Система сонячного теплопостачання із геліовікном може працювати в ре-
жимі руху гравітації чи циркуляції теплоносія.  
Принцип роботи полягає у наступному. Вода з баку-акумулятора поступає 
в трубки контуру циркуляції, де нагрівається. За принципом природньої конве-
кції, в режимі руху гравітації теплоносія, та внаслідок нагрівання від імітатора 
сонячної енергії, вода повертається в бак-акумулятор. Тоді теплоносій стає мо-
жливим для його відбору через патрубок до споживача. 
Інтенсивність потоку енергії, що випромінює імітатор сонячної енергії, за-
міряли актинометром АТ-50 (Росія). 
Температура теплоносія на вході й виході у геліовікно та в баку-
акумуляторі було виміряно термоперетворювачами опору 50М (Україна), що 








навколишнього повітря та його швидкість вимірювали термоелектроанемомет-
ром TESTO 405 – V1 (Німеччина). 
 
5. Результати експериментальних досліджень системи сонячного теп-
лопостачання із геліовікном як частини геліозахисту енергоефективного 
будинку 
Результати досліджень ґрунтувались на експериментальних даних дослі-
дження теплоносія в запропонованій системі сонячного теплопостачання із ге-
ліовікном.  
Температура теплоносія в запропонованій системі сонячного теплопоста-
чання із геліовікном за інтенсивності сонячної енергії 600 Вт/м
2
 на виході гелі-




Рис. 5. Температура теплоносія на вході tвх, °С і виході tвих, °С геліовікна та те-
мпература навколишнього середовища tпов, °С впродовж експерименту в режимі 
руху циркуляції теплоносія за умов випромінювання імітатора сонячної енергії 
на установку при інтенсивності 600 Вт/м
2 
 
Температура в баку-акумуляторі за інтенсивності випромінювання імітато-
ра сонячної енергії 600 Вт/м
2 
















Рис. 6. Зміна температури теплоносія в трьох шарах бака-акумулятора tбак1…3, °С 
та усереднена температура бака-акумулятора tбак.ср., °С залежно від часу нагріву 
в режимі руху циркуляції теплоносія за випромінювання імітатора сонячної 
енергії на установку при інтенсивності 600 Вт/м
2 
 
Слід звернути увагу, що для визначення коефіцієнта корисної дії системи 
сонячного теплопостачання із геліовікном в цілому (рис. 7) спочатку необхідно 
було визначити теплову енергію, що акумулювалась в баку-акумуляторі за фо-
рмулою (21) 
 
бак п к( ),Q m c t t                     (21) 
 
де m – маса теплоносія в баку-акумуляторі, кг; с – середня питома теплоємність 
теплоносія (за сталого тиску) при середньоарифметичній температурі теплоно-
сіїв, Дж/(кг·К); tп, tк ‒ температура теплоносія в баку-акумуляторі на початку та 




Рис. 7. Динаміка зміни коефіцієнта корисної дії системи сонячного теплопоста-









акумуляторі) залежно від часу нагріву в режимі руху циркуляції теплоносія за 




Зміна температури теплоносія в баку-акумуляторі в режимі руху гравітації 




Рис. 8. Зміна температури теплоносія в трьох шарах баку-акумулятора tбак1…3, 
°С та усереднена температура баку-акумулятора tбак.ср., °С залежно від часу на-
гріву в режимі руху гравітації теплоносія за випромінювання імітатора сонячної 
енергії на установку при інтенсивності 600 Вт/м
2 
 
Важливим моментом дослідження системи сонячного теплопостачання є 
аналіз зміни коефіцієнта корисної дії установки геліовікна як сонячного колек-




Рис. 9. Зміна коефіцієнта корисної дії ηск геловікна впродовж експерименту в 
режимі руху гравітації теплоносія за випромінювання імітатора сонячної енергії 













На рис. 10 наведено дані натурних, лабораторних та теоретичних розраху-
нків зміни усередненої температури теплоносія в баку-акумуляторі за різних 




Рис. 10. Порівняння теоретичних, експериментальних та натурних даних тем-
ператури в баку-акумуляторі геліовікна в режимі руху гравітації теплоносія при 




Доцільним питанням в режимі руху гравітації теплоносія було досліджен-
ня миттєвих значень питомої теплової енергії для системи сонячного теплопо-




Рис. 11. Миттєва потужність геловікна як сонячного колектора Qск, Вт/м
2 
в ре-
жимі руху гравітації теплоносія за випромінювання імітатора сонячної енергії 










Аналіз результатів свідчить про те, що миттєва потужність геліовікна за 
випромінювання імітатора сонячної енергії на установку при інтенсивності 
900 Вт/м
2
 досягає значень 96 Вт/м
2
 (рис. 11). 
 
6. Обговорення експериментальних та теоретичних досліджень систе-
ми сонячного теплопостачання із геліовікном  
Отримані результати проведених теоретичних, натурних та експеримента-
льних досліджень системи сонячного теплопостачання із геліовікном підтвер-
джують можливість впровадження запропонованого схемного рішення для бу-
динків на стадії проектування та реконструкції. 
Проведені дослідження – це продовження попередніх теоретично-
експериментальних досліджень геліозахистів, досліджень теплотехнічних харак-
теристик сонячних колекторів, панелей та дослідження сонячної радіації [10, 13, 
14]. В порівнянні з попередніми дослідженнями, в даній роботі, конструкція ге-
ліозахисту в системі сонячного теплопостачання була досліджена за випроміню-
вання імітатора сонячної енергії на установку при інтенсивності 600 та 900 Вт/м
2
 
та режиму руху гравітації або циркуляції теплоносія. За змодельованими резуль-
татами стратифікації теплоносія встановлено що температура, яку зможе досяг-
нути бак-акумулятор в верхньому шарі становить 50°С (рис. 3). Усереднена тем-
пература теплоносія в баку-акумуляторі за режиму руху гравітації теплоносія 
досягала на 20 % меншого значення ніж за режиму руху циркуляції теплоносія 
(рис. 6, 8). Максимально досягнута ефективність геліовікна в режимі руху граві-
тації теплоносія в якості сонячного колектора становила ≈53 % (рис. 9). 
Виходячи з цих результатів, можна констатувати, що теоретичні дослі-
дження температури теплоносія в баку-акумуляторі були більші відносно нату-
рних, тоді як лабораторні дослідження навпаки (рис. 10). 
Миттєва питома теплова потужність за сталої об’ємної витрати 0,25 л/хв 
набуває зростаючого значення, що може бути пов’язано з розігрівом системи, 
зміна миттєвої питомої теплової потужності за таких параметрів відбувалась від 
61–96 Вт/м
2
 за постійного сонячного випромінювання 900 Вт/м
2
. 
Схемні рішення із геліовікнами є простими та дешевими в реалізації, що є 
передумовою їх широкого застосування. Оскільки такі конструктивні рішення 
із геліовікнами дозволяють отримувати сонячну енергію протягом цілого дня та 
більше її з акумулювати після обіду, то їх можна вважати інерційними. З іншої 
сторони, бак-акумулятор дає змогу догрівати теплоносій без значного виносу з 
акумульованого тепла назад у геліовікно. Нічна термоакумуляція за пільговим 
тарифом дозволить підвищити ефективність системи в цілому, оскільки в баку-
акумуляторові може залишатись не використана теплова енергія. 
Такі принципові схеми геліозахистів ще на стадії проектування буді-
вель/споруд можуть вирішити проблемні питання в частині ефективного вико-
ристання корисної площі будівлі та сонячної енергії. 
Подальшими дослідженнями планується порівняти фактори, що впливали на 














1. На основі теоретичного моделювання розшаровування теплоносія в дво-, 
три- та дев’яти-секційному баку-акумуляторі проблемною зоною був перший 
шар та останній в усіх випадках. Тому для підвищення резерву енергоефектив-
ності установки запропоновано в таких конструкціях покращувати ізоляцію 
зберігаючої ємності в шарі, ближчому до трубопроводу з подаючим (гарячим) 
теплоносієм. 
2. За проведеним комплексом досліджень системи сонячного теплопоста-
чання із геліовікном, в якості геліозахисту як частини енергоефективного буди-
нку, встановлено, що у системі сонячного теплопостачання із геліовікном: 
– усереднена температура в баку-акумуляторі в режимі руху циркуляції 
теплоносія досягає 25,5 °С; 
– усереднена температура в баку-акумуляторі в режимі руху гравітації теп-
лоносія досягає 20,4 °С; 




– ефективність (коефіцієнт корисної дії) становить 53 % та 55 % в режимі 
руху гравітації та циркуляції теплоносія відповідно. 
Позитивними сторонами установки є спрощення запропонованої констру-
кції для монтажу та розрахунків. Використання корисної площі захищення за 
умов застосування не дорогих будівельних матеріалів в схемному рішенні підт-
верджує можливість його широкого застосування у системі сонячного теплопо-
стачання із геліовікном.  
3. Виявлено, що теоретичні розрахунки усередненої температури теплоно-
сія в баку-акумуляторі за режиму руху гравітації теплоносія є більшими на 
9,5 % ніж отримані результати в реальних умовах.  
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